
7525

brandwerende ronde
vlinderklep EI 60

≥ SC+ 60 o.g.
Cf. NEN-EN 1366-2

kieren rondom afdichten
Cf. NEN-EN 1366-3

FIRENZO
montageplaat MP

te monteren in
intumescerende kit

Cf. NEN-EN 1366-3

keukenbox SKB 240 B

steenwol D= 75mm
≥40kg/m3

Rockwool  o.g.

gipsplaat type F
Siniat Novlam o.g.

D ≥2x12,5mm

raveling rondom doorvoering
niet vereist

staanders ≤600mm h.o.h.

hollewandplug
Fischer HM o.g.
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