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FIRENZO
montageplaat MP

(omgekeerd gemonteerd)
te monteren in

intumescerende kit
Cf. NEN-EN 1366-3

brandwerende ronde
vlinderklep EI 60

≥ SC+ 60 o.g.
Cf. NEN-EN 1366-2

betonschroeven
Sympafix SB 6x5/40 DOME o.g.

opschuimende wurgband
Tremco Illbruck Nullifire

FP301 o.g.

woning
ventilatie doorvoeringen

schacht

kieren rondom afdichten
Cf.  NEN-EN 1366-3
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